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Приложение № 1
 

к Контракту №________________
 

от «_____» ______________ 20__г.
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, систем контроля и
управления доступом в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» и филиалах

 
1 Общая информация об объекте закупки
 
1.1 Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения,
систем контроля и управления доступом в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» и филиалах 
 
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного
заказа: 03.07.01.01.03.03 - УСЛУГИ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, СОДЕРЖАНИЕ И
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИЙ/ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ЗДАНИЯХ И
СООРУЖЕНИЯХ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В ЗДАНИЯХ
 
1.3 Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 
1.
 
1.4 Место оказания услуг: согласно Приложению 1 и Приложению 2.
 
1.5 Объем услуг: согласно Приложению 1 и Приложению 2.
 
1.6 Срок оказания услуг: согласно Приложению 1.
 
1.7 Приложения к Техническому заданию:
 

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
Приложение 2 – «Адресный перечень».
Приложение 3 –  «Перечень  инженерных  коммуникаций,  подлежащих  техническому
обслуживанию».
Приложение 4 –  «Форма  ежемесячного  акта  технического  состояния  инженерных
коммуникаций».
Приложение 5 – «Журнал учета технического состояния».
Приложение 6 – «Журнал учета оказанных услуг».
Приложение 7 – «Форма заявки».
Приложение 8 – «Перечень оборудования инженерных систем объектов».
Приложение 9 – «Перечень расходных материалов, планируемых к использованию при
оказании услуг».
 

Термины и определения



Планово-предупредительный  ремонт  –  проверка  установок  или  инженерных  систем  через
установленные интервалы времени, независимо от их состояния, с осуществлением настройки и
регулировки, смазки, текущего ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые
имеют  признаки  повреждения  или  рассматриваются  как  исчерпавшие  предусмотренный  срок
службы.
 
Аварийные работы – комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному
устранению факторов аварийной ситуации,  вызывающих увеличение ущерба и  опасности,  как
следствий аварии, или предотвращению аварийной ситуации.
 
Аварийно-восстановительные работы – работы, проводимые в зданиях и на инженерных сетях,
пострадавших в результате аварий техногенного характера, и имеющие целью как восстановление
пострадавшего объекта, так и ликвидацию последствий аварии.
 
Инженерные системы -  системы здания,  предназначенные для жизнеобеспечения,  выполнения
технологических процессов, поддержания комфорта, энерго- и ресурсосбережения, обеспечения
безопасности.
 
Оборудование - запасные части, узлы, детали, механизмы для агрегатно-узлового ремонта;
 
Неисправность элемента инженерных систем – состояние элемента, при котором им не выполняется
хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований.
 
2 Стандарт услуг
 
2.1 Техническое задание определяет требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту инженерных коммуникаций нежилых зданий (далее – «объектов»).
 
2.2 Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в Приложении 1 «Перечень объектов закупки»
к  настоящему  Техническому  заданию,  согласно  Приложению  3 «Перечень  инженерных
коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию» к настоящему Техническому заданию,
Приложению 8 «Перечень оборудования инженерных систем объектов» к настоящему Техническому
заданию и заявке Заказчика, составленной по форме, указанной в Приложении 7 «Форма заявки» к
настоящему Техническому заданию.
 
2.3 Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику Акты сдачи-приемки оказанных услуг.
 
2.4 Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефонной
линии диспетчерской (аварийной) службы, выделить номер телефона, адрес электронной почты для
приема данных (заявок,  запросов,  писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика
согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации
Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения
таких изменений.
 
2.5 До начала оказания услуг, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня Исполнитель определяет
ответственное лицо за  объект и  предоставляет  Заказчику информацию о данном сотруднике с
указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов
учета выполненных работ,  актов сдачи-приемки оказанных услуг),  в случае если руководитель
Исполнителя принимает решение о передаче таких полномочий. Исполнитель уведомляет об этом
Заказчика, согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной
информации ответственных лиц Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного)



рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
 
2.6 Для оформления пропусков на объекты Заказчика Исполнитель не позднее чем за 2 (два) рабочих
дня до  начала  оказания  услуг  предоставляет  Заказчику  список  персонала,  который  будет
задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных
данных, а также предоставляет  список автотранспорта с указанием его марки и государственного
регистрационного номера.
 
2.6.1 Исполнитель обязан по требованию Заказчика не позднее 10 (десяти) календарных дней до
начала оказания услуг, а в случае запроса Заказчика во время оказания услуг не позднее 3 (трех)
рабочих  дней  с  даты  запроса,  представить  копии  документов,  необходимых  для  проверки
соответствия  сотрудников  Исполнителя  требованиям  и  условиям,  установленным настоящим
Техническим заданием.
 
2.6.2 Исполнитель при необходимости обеспечивает получение согласия сотрудников на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.6 настоящего
Технического задания и передает Заказчику полученную информацию в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты заключения Контракта.
 
2.7 В случае изменения списка сотрудников Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
предоставить документы,  указанные в пункте 2.6  настоящего Технического задания,  на новых
сотрудников Заказчику.
 
2.8 При  привлечении  к  оказанию  услуг  иностранной  рабочей  силы  Исполнитель  обязан
предоставлять разрешительную документацию в соответствии с требованиями акта, указанного в
пункте 7.4 настоящего Технического задания, а также соблюдать правила, установленные актами,
указанными в пунктах 7.4, 7.5 настоящего Технического задания.
 
2.9 Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка,
контрольно-пропускной режим на объекте, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также
правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях
(на территории) оказания услуг.
 
2.10 Заказчик направляет Исполнителю заявку на оказание услуг по форме, указанной в Приложении
 7 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию, по электронной почте, нарочным или
почтовым отправлением (любым из указанных способов) в порядке, установленном статьей «Прочие
условия» Контракта. В заявке указывается место, объем, дата и время оказания услуг.
 
2.11 В  случае  возникновения  обстоятельств,  препятствующих качественному оказанию услуг,
Исполнитель извещает об этом Заказчика с указанием препятствующих причин (обстоятельств), по
электронной почте, нарочным или почтовым отправлением в течение 2 (двух) рабочих дней.
 
2.12 Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта актуализирует
регламент по обслуживанию помещений и инженерных систем (при необходимости)  с  учетом
требований  действующих  нормативных  документов,  регламентных  требований  технической
документации, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
 
2.13 Целью  оказания  услуг  по  техническому  обслуживанию  является  поддержание  в
работоспособном  состоянии   оборудования  и  инженерных  коммуникаций здания  Заказчика.
Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных
коммуникаций с учетом требований актов, указанных в пунктах 7.12, 7.20 настоящего Технического
задания и регламента по обслуживанию помещений и инженерных систем.



2.14 Исполнитель оказывает услуги как в плановом, так и во внеплановом, аварийном режиме.
 
2.15 Исполнитель должен иметь круглосуточную диспетчерскую службу с мобильными аварийными
бригадами.  Аварийные  бригады  должны быть  обеспечены системой  связи  и  укомплектованы
необходимыми механизмами, приспособлениями, инструментами и расходными материалами для
выполнения аварийных работ. При оказании услуг Исполнитель обязан иметь контактные телефоны
городских и районных аварийных служб города.
 
2.16 В  случае  возникновения  аварийных  ситуаций  оказание  услуг  по  аварийно-техническому
обслуживанию здания Заказчика должно осуществляться  в  соответствии с  требованиями акта,
указанного в пункте 7.24 настоящего Технического задания.
 
2.17 В случае возникновения аварийной ситуации Заказчик уведомляет Исполнителя согласно
пункту  2.4  настоящего  Технического  задания.  Прибытие  сотрудников  Исполнителя  на  объект
производится в течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления. В случае несоблюдения
срока устранения аварии или отсутствия необходимых для оказания услуг запчастей Исполнитель
обязан принять меры для локализации аварийной ситуации и восстановления функционирования
поврежденной системы. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком продление времени аварийно-
восстановительных работ для приведения поврежденной системы в исправное состояние.
 
2.18 Услуги,  оказываемые Исполнителем в  соответствии с  настоящим Техническим заданием,
подлежат отражению ежемесячно в  акте  технического состояния обслуживаемых инженерных
коммуникаций в соответствии с Приложением 4 «Форма ежемесячного акта технического состояния
обслуживаемых инженерных коммуникаций» к настоящему Техническому заданию.
 
2.19 В акте технического состояния обслуживаемых инженерных коммуникаций за отчетный месяц
Исполнителем приводятся выявленные дефекты с указанием ориентировочных объемов ремонтных
работ,  а  также  мест  нахождения  дефектов,  деформаций  и  повреждений,  а  в  периоды осенних
осмотров указывается и состояние подготовки инженерных коммуникаций зданий к эксплуатации в
зимних условиях; выделяются неотложные ремонтные работы, подлежащие включению в план
ремонтов текущего года, и аварийные, подлежащие срочному выполнению.
 
2.20 Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат
освидетельствованию  уполномоченным  представителем  Заказчика  с  составлением  актов
освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в
случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель
обязан  по  требованию Заказчика  за  свой  счет  вскрыть  любую часть  скрытых работ,  согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
 
2.21 Общие требования к обслуживанию инженерных коммуникаций зданий.
 
2.21.1 Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  техническому  и  круглосуточному
аварийному обслуживанию, текущему ремонту инженерных коммуникаций и систем обеспечения
безопасности зданий, а также по устранению последствий аварийных ситуаций в соответствии с
требованиями акта, указанного в пункте 7.22 настоящего Технического задания.
 
2.21.2 Перед началом оказания услуг, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания
услуг Исполнитель совместно с Заказчиком составляет акт о техническом состоянии инженерных
коммуникаций здания с целью определения их фактического состояния для проведения работ по
поддержанию в исправном состоянии, а также потребности в текущем ремонте. Акт составляется в
двух экземплярах и подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.
 



2.21.3 Исполнитель должен оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту
инженерных коммуникаций здания в соответствии с техническими регламентами, а также согласно
требованиям акта, указанного в пункте 7.18 настоящего Технического задания.
 
2.21.4 Исполнитель  должен  незамедлительно  устранять  аварии  и  неисправности  инженерных
коммуникаций зданий в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.24 настоящего
Технического задания.
 
2.21.5 Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком работы, осуществляемые на плановой основе,
связанные с остановкой и (или) отключением технологического оборудования, не менее чем за 3
(три) рабочих дня до даты проведения работ.
 
2.21.6  При выявлении неисправностей,  требующих ремонта и  замены деталей (узлов,  блоков),
Исполнитель должен сообщить об этом Заказчику для принятия соответствующего решения.
 
2.22 Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы видеонаблюдения.
 
2.22.1 При ежемесячном техническом обслуживании осуществляется:
 

- внешний осмотр всей системы видеонаблюдения на предмет проявления коррозии и
нарушений целостности;
 
- проверка кожухов на их герметичность;
 
- проверка состояния кабелей и надежности крепления камер;
 
- тестирование программного обеспечения.
 

2.22.2 При ежеквартальном техническом обслуживании осуществляется:
 

- выполнение мероприятий ежемесячного технического обслуживания;
 
- чистка системных блоков и узлов;
 
- корпусная очистка от грязи и пыли;
 
- протирка кожухов и стекол объективов видеокамер.
 

2.22.3 При полугодовом техническом обслуживании осуществляется:
 

-  выполнение  мероприятий  ежемесячного  и  ежеквартального  технического
обслуживания;
 
- измерение емкости аккумуляторов;
 
- проверка показаний напряжения и силы тока на блоках питания;
 
- диагностика системы и изменение настроек при необходимости;
 
- юстировка объективов камер.
 

2.23 Исполнитель  осуществляет  техническое  обслуживание  системы  контроля  и  управления
доступом (далее – СКУД).
 



2.23.1 СКУД  установлена  и  функционирует  в  целях  исключения  несанкционированного
проникновения в здание и учета рабочего времени сотрудников Заказчика.
 
2.23.2 Ежедневный технический осмотр СКУД включает в себя:
 

-  внешний  осмотр  составных  частей  системы  (приемно-контрольных  приборов,
усилителей,  коммутаторов,  шлейфов  сигнализации,  извещателей,  оповещателей,
колонок) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие
пломб.
 

2.23.3 Ежемесячное техническое обслуживание СКУД включает в себя:
 

- выполнение мероприятий ежедневного технического осмотра;
 
- подстройку запирающих устройств;
 
- проверку работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой
индикации, положения переключателей;
 
- проверку работоспособности турникетов во всех режимах;
 
-  проверку  экстренной  разблокировки  дверей  при  пожаре  (без  фактической
разблокировки запирающих устройств);
 
- резервное копирование данных;
 
- проверку основного и резервного источников питания и автоматического переключения
питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
 

2.23.4 Ежеквартальное техническое обслуживание СКУД включает в себя:
 

- выполнение мероприятий ежедневного технического осмотра;
 
- выполнение мероприятий ежемесячного технического обслуживания;
 
- проверку соответствия графических мнемосхем;
 
- профилактику механических элементов турникетов и шлагбаумов;
 
- измерение емкости аккумуляторов;
 
- проверку показаний напряжения и силы тока на блоках питания.
 

2.23.5 Ежегодное техническое обслуживание СКУД включает в себя:
 

- выполнение мероприятий ежедневного технического осмотра;
 
-  выполнение  мероприятий  ежемесячного  и  ежеквартального  технического
обслуживания;
 
- удаление пыли из корпусов контроллеров;
 
- комплексное опробование системы;
 



- измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
 

2.24 Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы охранной сигнализации.
 
2.24.1 Плановое техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособности и
необходимого  уровня  надежности  оборудования.  Периодичность  технического  обслуживания
определяется в соответствии с Приложением 3 «Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих
техническому  обслуживанию»  к  настоящему  Техническому  заданию  и  эксплуатационной
документацией на установленное оборудование (при наличии).
 
2.24.2 Внеплановое обслуживание осуществляется в случае выхода из строя оборудования охранной
сигнализации, а также после планового осмотра оборудования системы охранной сигнализации
Исполнителем или получения заявки от Заказчика.
 
2.24.3 Ремонт  оборудования  осуществляется  в  случае  выхода  из  строя  охранной  системы,
выявленного по результатам контроля технического состояния оборудования, а также в случае отказа
оборудования или по заявке Заказчика.
 
2.25 Исполнитель принимает участие в проверках, проводимых органами государственного контроля
(надзора), государственного энергетического надзора, государственной противопожарной службы,
государственной санитарно-эпидемиологической службы.
 
2.26 Исполнитель устраняет замечания, указанные в предписаниях надзорных органов, в части,
касающейся  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта  инженерных  коммуникаций  в
соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
 
2.27 Исполнитель своими силами и за свой счет приобретает расходные материалы, осуществляет
доставку, погрузочно-разгрузочные работы расходных материалов, необходимые для оказания услуг
в соответствии с Приложением 9 «Перечень расходных материалов, планируемых к использованию
при оказании услуг» настоящего Технического задания.
 
2.28 В случае обнаружения при оказании услуг неисправности оборудования и (или) элементов
Исполнитель в течение 2 (двух) часов должен уведомить Заказчика (по электронной почте или
нарочно) о необходимости проведения ремонта и (или) замены оборудования и (или) элементов. При
решении Заказчика осуществить ремонт и (или) замену оборудования и (или) элементов Заказчик
самостоятельно приобретает и передает Исполнителю запчасти, детали, элементы для проведения
замены и (или) осуществления ремонтных работ в порядке и в сроки, согласованные с Заказчиком в
течение 1 (одного) рабочего дня после получения уведомления.
 
3 Состав услуг
 
3.1 При  оказании  услуг  по  техническому  обслуживанию  и  текущему  ремонту  инженерных
коммуникаций Исполнитель (в том числе в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 
7.18 настоящего Технического задания):
 

-  соблюдает  периодичность  и  объем  работ,  предусмотренный  технической
документацией обслуживаемых инженерных коммуникаций и их составных частей;
 
-  осуществляет  ведение  документации,  связанной  с  проведением  технического
обслуживания и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
 
-  применяет  контрольно-измерительные  приборы,  инструменты,  принадлежности,
запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям,



установленным технической документацией;
 
- не допускает применения неавторизованных изделий и материалов при проведении
текущего ремонта инженерных коммуникаций, замены вышедших из строя составных
частей;
 
-  осуществляет  замену  вышедших  из  строя  составных  частей  на  аналогичные  в
соответствии с документами замены завода-изготовителя;
 
- предпринимает компенсирующие меры по сохранению уровня безопасности здания в
период  временного  отключения  инженерной  коммуникации  или  ее  части  либо
ограничения их функций;
 
- производит ремонт инженерных коммуникаций, направленный на восстановление их
ресурса,  при  выявлении  в  ходе  технического  обслуживания  неисправностей
основного(ых) устройства(ств);
 
- в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления Исполнителем неисправностей
или отказа оборудования согласовывает с Заказчиком проведение монтажа/демонтажа
оборудования (датчиков,  приборов,  устройств)  систем видеонаблюдения,  охранной
сигнализации, контроля и управления доступом;
 
- производит монтаж и демонтаж элементов инженерных систем;
 
- ежемесячно (до 25 числа каждого месяца) предоставляет Заказчику рекомендации по
необходимому  ремонту  и  замене  оборудования  обслуживаемых  инженерных
коммуникаций;
 
- осуществляет аварийное техническое обслуживание по заявкам на ликвидацию аварий,
которые направляются Исполнителю по телефону и (или) электронной почте, указанным
в пункте 2.4 настоящего Технического задания. Срок прибытия аварийной бригады к
месту устранения аварии не более 1 (одного) часа с момента получения заявки;
 
-  при  возникновении  аварийной  ситуации  по  вине  Исполнителя  устранение  ее
последствий и восстановительные работы осуществляются силами и за счет средств
Исполнителя.
 

3.2 Обслуживание, ремонт и поддержание в рабочем состоянии систем видеонаблюдения включает в
себя:
 

- проверку качества изображения;
 
- фокусировку изображения,
 
- проверку качества записи;
 
- очистку уличных и внутренних камер, мониторов;
 
- подстройку уличных телекамер, проверку их крепления и состояние уплотнителей.
 

3.3 При обслуживании, ремонте и поддержании в рабочем состоянии системы контроля и управления
доступом Исполнитель осуществляет:
 



- внешний осмотр составных элементов СКУД на отсутствие механических повреждений,
коррозии, грязи;
 
- проверку надежности крепления составных элементов СКУД;
 
- проверку работы механизмов составных элементов СКУД;
 
- проверку правильности алгоритмов работы составных элементов СКУД;
 
- проверку основного и резервного источников питания;
 
- проверку и по необходимости ремонт разъемов и соединений;
 
- внешний осмотр кабельных трасс;
 
-  чистку  или  продувку  мелких  и  крупных  электронных  компонентов  составных
элементов СКУД;
 
-  перепрограммирование  алгоритмов  работы  составных  элементов  СКУД  (при
необходимости);
 
- проверку работоспособности программного обеспечения (при наличии);
 
- проверку исправности световой индикации составных элементов СКУД;
 
- резервное копирование данных (при необходимости);
 
-  проверку  алгоритма  экстренной  разблокировки  при  пожаре  (без  фактической
разблокировки запирающих устройств);
 
- контроль и настройку (при необходимости) работы металлодетектора.
 

3.4 Полный перечень услуг (с  указанием их объемов и периодичности)  определяется с  учетом
требований Приложения 3  «Перечень  инженерных коммуникаций,  подлежащих техническому
обслуживанию» к настоящему Техническому заданию.
 
 
 
3 .5  Исполнитель  обязан  вести  журнал  учета  оказанных  услуг  в  соответствии  с
Приложением 6 «Журнал учета оказанных услуг» к настоящему Техническому заданию, в котором
должны фиксироваться  все  виды оказанных  услуг  с  указанием  их  сроков  и  объемов,  а  также
фамилией ответственного лица.
 
3.6 Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с даты
заключения Контракта согласовать с Заказчиком форму журнала учета оказанных услуг и в срок не
позднее  1  (одного)  календарного  дня  до  начала  оказания  услуг  представить  оформленный по
согласованной форме журнал учета оказанных услуг (по каждому объекту) на объекты Заказчика.
 
3.7 По завершении оказания услуг в соответствии с условиями Контракта Исполнитель оформляет
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. К Акту сдачи-приемки оказанных услуг должен быть приложен
комплект отчетной документации на русском языке в следующем составе:
 

- счет
 



- счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не
являющихся плательщиками НДС)
 
- товарная накладная (по форме № ТОРГ-12) (при необходимости)
 
- журнал учета оказанных услуг
 

3.8 Исполнитель вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных
пунктом 3.7 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при
его использовании в бухгалтерском учете.
 
4 Объем и сроки гарантий качества
 
4.1 Гарантия качества оказания услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг
в соответствии с условиями Контракта и требованиями настоящего Технического задания
 
4.2 Качество  оказанных  Исполнителем  услуг  должно  соответствовать  установленным
соответствующим нормативным правовым актам, стандартам, техническим условиям, ГОСТам и
иным требованиям, предъявляемым к результатам такого рода услуг.
 
4.3 Исполнитель гарантирует надлежащее качество всех материалов и оборудования, используемых
для оказания услуг.
 
4.4 Исполнитель  обязан  подтверждать  документально  гарантийный  срок,  установленный
производителем материалов, использованных при оказании услуг.
 
4.5 Исполнитель обязан гарантировать срок службы используемых материалов в течение 1 (одного)
года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи
услуг.
 
4.6 Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
 
4.7 Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые для оказания услуг, не должен
быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования
(материалов).
 
5 Требования к безопасности оказания услуг
 
5.1 Исполнитель обязан провести инструктаж своих сотрудников по соблюдению внутриобъектового
режима  в  помещениях  Заказчика,  требований  охраны  труда,  техники  безопасности,
противопожарных  мероприятий,  охраны  окружающей  среды  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства  Российской  Федерации  с  обязательным занесением  записи  в
соответствующие журналы.
 
5.2 При  оказании  услуг  сотрудниками  Исполнителя  безопасность  обеспечивается  согласно
требованиям  актов,  указанных  в  пунктах  7.1,  7.7,  7.8,  7.9, 7.11 , 7.14,  7.10,  7.13 настоящего
Технического задания.
 
5 .3 При  эксплуатации  электрооборудования  должны  быть  соблюдены  требования
электробезопасности,  а  также положения законодательства  в  области охраны труда и  техники
безопасности, в том числе указанных в пунктах 7.2, 7.11 настоящего Технического задания.
 



5.4 Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями акта, указанного в
пункте 7.16 настоящего Технического задания.
 
5.5 Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг работников, прошедших инструктаж по технике
безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
 
5.6 Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах работников,
выполняющих оказание услуг на объектах Заказчика, соблюдение ими санитарно-гигиенических
норм,  правил  безопасности  и  охраны  труда,  правильность  применения  работниками  средств
индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Исполнитель  в  ходе  оказания  услуг  несет  полную
ответственность за соблюдение работниками Исполнителя техники безопасности и охраны труда.
 
5.7 Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования об охране окружающей среды в
соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания.
 
5.8 Исполнитель  обеспечивает  прохождение  сотрудниками  Исполнителя  обязательных
предварительных и периодических,  а  также внеочередных медицинских осмотров с  внесением
данных о  прохождении медицинских  осмотров  в  личные медицинские  книжки сотрудников  в
соответствии с актом, указанным в пункте 7.19 настоящего Технического задания.
 
5.9  Личные  медицинские  книжки  сотрудников  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с
требованиями акта, указанного в пункте 7.15 настоящего Технического задания, и содержать отметки
о прохождении предварительных и периодических медосмотров , а также гигиенической аттестации
и  вакцинации  по  национальному  календарю  профилактических  прививок  в  соответствии  с
требованиями акта, указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания.
 
6 Требования к используемым материалам и оборудованию
 
6.1 Исполнитель за свой счет обеспечивает обслуживание и ремонт используемого для оказания
услуг инвентаря, инструментов, оборудования и техники, а также самостоятельно несет расходы, в
том числе сопутствующие, связанные с оказанием услуг.
 
6.2 Все материалы, инструменты, оборудование и техника, необходимые для оказания услуг, должны
быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, соответствовать требованиям и
нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям актов,
указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
 
6.3 Для  обеспечения  качества  оказания  услуг  Исполнитель  обязан  применять  инвентарь,
инструменты, оборудование и технику, имеющие технические паспорта, сертификаты соответствия и
(или)  декларации  о  соответствии  (если  применяемые  материалы  и  оборудование  подлежат
обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации), и (или)
другие  документы,  удостоверяющие  их  качество.  Заверенные  надлежащим  образом  копии
сертификатов  с  момента  поставки  материалов  должны  находиться  на  объекте,  а  также  быть
представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами сдачи-приемки оказанных
услуг. Исполнитель по запросу Заказчика обязан предоставить указанные копии сертификатов до
начала оказания услуг в срок установленный в заявке, направленной согласно пункту 2.4 настоящего
Технического задания.
 
6.4 Транспортировка материалов, используемых при оказании услуг, на объект, выполнение работ по
монтажу и (или) демонтажу оборудования инженерных систем, прочих сопутствующих мероприятий
осуществляется силами и за счет Исполнителя.



6.5  Оборудование  и  материалы,  используемые  при  оказании  услуг,  должны быть  новыми  (за
исключением  оборудования,  используемого  для  обеспечения  технического  обслуживания  и
ремонта).
 
7 Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов
 
7.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
 
7.2 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения".
 
7.3 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
 
7.4 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации".
 
7.5 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации".
 
7.6 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
 
7.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
 
7.8 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений".
 
7.9 Постановление  Правительства  РФ  от  16.09.2020  N  1479  "Об  утверждении  Правил
противопожарного режима в Российской Федерации".
 
7.10 "ГОСТ 12.1.007-76*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности
труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. Постановлением
Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579).
 
7.11 "ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и
аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 N 5039).
 
7.12 Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных
норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения" (ВСН 58-88 (р)).
 
7.13 "ГОСТ 12.4.011-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Средства  защиты  работающих.  Общие  требования  и  классификация"  (введен  в  действие
Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 N 3222).
 
7.14 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991
N 875).
 
7.15 Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 "О личной медицинской книжке и санитарном
паспорте".



7.16 Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  16.07.2007  N  477  "Об  утверждении  Типовых  норм
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной  защиты  работникам,  занятым  на  строительных,  строительно-монтажных  и
ремонтно-строительных  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  а  также
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".
 
7.17 "Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть
2. Общие требования. ГОСТ Р 53195.2-2008" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N
654-ст).
 
7.18 "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и
текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст).
 
7.19 Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры".
 
7.20 "СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10).
 
7.21 "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).
 
7.22 "СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные
положения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр).
 
7.23 "СП 60.13330.2016.  Свод  правил.  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование  воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N
968/пр).
 
7.24 "Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и
общественных зданий в г. Москве" (утв. первым зам. Мэра в Правительстве Москвы 08.01.2004).
 
7.25 Письмо Минздрава РФ от 07.08.2000 N 1100/2196-0-117 "О направлении перечня профессий".
 
 
 



Приложение 1 к Техническому заданию
 

Перечень объектов закупки
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В ЗДАНИЯХ

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Матросская
тишина, дом 20

205,00
(Штука)

Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Соколиной
Горы 8-я, дом 28

11,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
проспект
Измайловский, дом
71

19,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.



Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Потешная,
дом 3

341,00
(Штука)

Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Свободы,
дом 24/9

12,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Смольная,
дом 5

21,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.



Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица
Подмосковная, дом
5

13,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Вучетича,
дом 28, корпус 1,2

8,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Докукина,
дом 18, корпус 1

72,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес: Объем Характеристики: Срок:



(Единица
измерения)

город Москва,
улица Костякова,
дом 8/6

10,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица
Циолковского, дом
5

11,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Академика
Королева, дом 9,
корпус 1

12,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

c 1-го по 365-й



город Москва,
улица Генерала
Глаголева, дом 8,
корпус 4

37,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица
Первомайская, дом
68/1

14,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Куусинена,
дом 6, корпус 1

7,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
шоссе

24,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента



 
 
 

Алтуфьевское, дом
149, строение 2

сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Матросская
тишина, дом 20

11,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и
управления доступом здания

Адрес:
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики: Срок:

город Москва,
улица Потешная,
дом 3

70,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-разгрузочным
работам: Нет.

c 1-го по 365-й
календарный
день с момента
заключения
контракта.



Приложение 2 к Техническому заданию
 

Адресный перечень
 

Адрес Наименование СПГЗ
Объем

(Единица
измерения)

Характеристики

город Москва,
улица Матросская
тишина, дом 20

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

205,00
(Штука)

Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

11,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Соколиной
Горы 8-я, дом 28

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

11,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
проспект
Измайловский,
дом 71

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

19,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Потешная,

Техническое
обслуживание системы

341,00
(Штука)

Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной



дом 3 видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

70,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Свободы,
дом 24/9

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

12,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Смольная,
дом 5

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

21,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица
Подмосковная,
дом 5

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

13,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва, Техническое 8,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система



улица Вучетича,
дом 28, корпус 1,2

обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Докукина,
дом 18, корпус 1

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

72,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Костякова,
дом 8/6

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

10,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица
Циолковского, дом
5

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

11,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Академика
Королева, дом 9,
корпус 1

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

12,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.



 
 
 

город Москва,
улица Генерала
Глаголева, дом 8,
корпус 4

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

37,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица
Первомайская, дом
68/1

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

14,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
улица Куусинена,
дом 6, корпус 1

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

7,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.

город Москва,
шоссе
Алтуфьевское, дом
149, строение 2

Техническое
обслуживание системы
видеонаблюдения,
охранной
сигнализации,
контроля и управления
доступом здания

24,00 (Штука) Инженерные коммуникации: Система
видеонаблюдения, охранной
сигнализации, контроля и управления
доступом.
Назначение объекта: Объект лечебно-
оздоровительного назначения.
Режимный объект: Нет.
Требование к погрузочно-
разгрузочным работам: Нет.



Приложение 3 к Техническому заданию
 

Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих техническому обслуживанию
 

№ п/п Инженерные
коммуникации

Перечень услуг
по

техническому
обслуживанию

Объем
услуг Ед. изм.

Периодичнос
ть оказания
услуги по

техническому
обслуживани

ю

Требования к
материалам и
оборудованию

№ п/п Инженерные
коммуникации

Перечень услуг
по
техническому
обслуживанию

Объем
услуг Ед. изм.

Периодичнос
ть оказания
услуги по
техническому
обслуживани
ю

Требования к
материалам и
оборудованию

1 г. Москва, ул.
Матросская
Тишина, д.20

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Применяемые
материалы,
изделия и
оборудования
должны
соответствова
ть
требованиям
сметной
документации
,
соответствова
ть ГОСТ и
быть
обеспеченным
и
техническими
паспортами,
сертификатам
и и
документами,
удостоверяющ
ими их
качество.

1.1 Видеокамера:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

176 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации
Проверка
защитного
заземления

176 шт ежемесячно

Замена камеры
При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

1.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

16 шт

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного 16 шт ежемесячно

Все
расходные



режима
блока (по
косвенным
признакам)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

1.3 Монитор:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
температурного
режима
монитора (по
косвенным
признакам)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Тестирование
работы
монитора с
помощью
теста.
Регулировка
параметров
изображения с
помощью
экранного
меню.

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка 2 шт ежемесячно

Все
расходные



внутренних
устройств
монитора.

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
монитора

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

1.4
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

11 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

2 г. Москва, 8- я
ул. Соколиной
горы, д.28

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Применяемые
материалы,
изделия и
оборудования
должны
соответствова
ть
требованиям
сметной
документации
,
соответствова
ть ГОСТ и
быть



обеспеченным
и
техническими
паспортами,
сертификатам
и и
документами,
удостоверяющ
ими их
качество.

2.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Корректировка
настроек 9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие 9 шт ежемесячно

Все
расходные



артефактов и
абберации

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт
При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

2.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного

При
неоходимости

Все
расходные



(Видеорегистра
тора)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
монитора (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Тестирование
работы
монитора с
помощью
теста.
Регулировка
параметров
изображения с
помощью
экранного
меню.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
устройств
монитора.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
монитора шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

2.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

3
г. Москва,
Измайловский
проспект, д.71

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

3.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости
Все
расходные



материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

3.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я 1 шт ежемесячно

Все
расходные



магнитного
носителя
(HDD)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

3.3 Видеомонитор :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
монитора (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Тестирование
работы
монитора с
помощью
теста.
Регулировка
параметров
изображения с
помощью
экранного
меню.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
устройств
монитора.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
монитора шт

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

3.4
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные



материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 1 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

4
г. Москва, ул.
Потешная, д.3

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

4.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 257 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

257 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

4.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

21 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений 21 шт ежемесячно

Все
расходные



жгутов с
внешними
устройствами

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

4.3 Видеомонитор :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

10 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного 10 шт ежемесячно

Все
расходные



режима
монитора (по
косвенным
признакам)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Тестирование
работы
монитора с
помощью
теста.
Регулировка
параметров
изображения с
помощью
экранного
меню.

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
устройств
монитора.

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
монитора шт

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

4.4
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 10 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

10 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

4.5
Источника
резервного
питания :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Измерение
номинального
входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

21 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

4.6 Видеодомофон
Проведение
плановых 1 шт ежемесячно

Все
расходные



осмотров и
технического
обслуживания

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



(устройств)
блока

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Регулировка
громкости
сигнала

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Регулировка
изображения 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
домофона шт

При
необходимост
и

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

5
г. Москва, ул.
Свободы, д.24/9

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

5.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 7 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного 7 шт ежемесячно

Все
расходные



заземления

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры 7 шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

5.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

5.3
Cоединительные
коробки и

Проведение
плановых 1 шт ежемесячно

Все
расходные



клеммники
осмотров и
технического
обслуживания

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 1 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

5.4
Источника
резервного
питания :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение
номинального
входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

6
г. Москва, ул.
Смольная, д.5

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

6.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 16 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр, 16 шт ежемесячно

Все
расходные



очистка
внешних
поверхностей
камеры

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

16 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

6.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров 1 шт ежемесячно

Все
расходные



операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

6.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 1 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

6.4
Источника
резервного
питания :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение
номинального 3 шт ежемесячно

Все
расходные



входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

7
г. Москва, ул.
Подмосковная,
д.5

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

7.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 9 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

9 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

7.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы 1 шт ежемесячно

Все
расходные



блока (уровень,
посторонние
шумы)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



ия

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

6.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена
крепления 1 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

6.4
Источника
резервного

Проведение
плановых 2 шт

Источника
резервного

Все
расходные



питания :
осмотров и
технического
обслуживания

питания :

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение
номинального
входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

8
г. Москва, ул.
Костякова, д.8/6

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

8.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 7 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного 7 шт ежемесячно

Все
расходные



заземления

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

8.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

8.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных 1 шт ежемесячно

Все
расходные



соединений

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 1 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

8.4
Источника
резервного
питания :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт
Источника
резервного
питания :

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение
номинального
входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

9
г. Москва, ул.
Вучетича, д.28,
корп.1,2

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

9.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена
крепления 5 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 5 шт ежемесячно

Все
расходные



материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

9.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора шт При

неоходимости
Все
расходные



охлаждения

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

9.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

9.4
Источника
резервного
питания :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Измерение
номинального
входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

10
г. Москва, ул.

Система
видеонаблюдени

Техническое
обслуживание

Ежедневно по
результатам

Все
расходные



Докукина, д.18,
корп.1 я

камеры
видеонаблюден
ия

1 система

поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

10.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления 64 шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

64 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

10.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

2 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных 2 шт ежемесячно

Все
расходные



параметров
программы
видеонаблюден
ия

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

10.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

10.4
Источника
резервного
питания :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка 1 шт ежемесячно

Все
расходные



внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световых
индикаторов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение
номинального
входного
напряжения
при питании от
сети и
заряженных
батареях

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Измерение тока
потребления от
сети и
амплитуды
пульсации
входного
напряжения

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

11
г. Москва, ул.
Циолковского,
д.5

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

11.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
защитного
заземления

7 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

11.2
Блок системный
(Видеорегистрат

Проведение
плановых 2 шт

Ежедневно по
результатам

Все
расходные



ор):
осмотров и
технического
обслуживания

поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

11.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня 1 шт ежемесячно

Все
расходные



разделки
(окисление в
местах подреза)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

11.4 Компьютерное
оборудование :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



неисправност
ей

услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Установка
операционной
системы,
программного
обеспечения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Удаление
компьютерных
вирусов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работоспособно
сти

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

12
г. Москва,
Алтуфьевское
шоссе, д.149, стр.

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

12.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Корректировка
настроек 19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности 19 шт ежемесячно

Все
расходные



(по
косвенным
признакам)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие
артефактов и
абберации

19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

19 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

12.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

2 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



неисправност
ей

услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

2 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из шт При

неоходимости
Все
расходные



видеоархива

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

12.3
Cоединительные
коробки и
клеммники

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
клеммных
соединений

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр кабеля
у корня
разделки
(окисление в
местах подреза)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр вводов
в щиток 1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка,
проверка
крепления

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

13
г. Москва,
ул.Генерала
Глаголева, д.8,
корп.4

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

13.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Корректировка
настроек 32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие 32 шт ежемесячно

Все
расходные



артефактов и
абберации

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

32 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

13.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного шт При

неоходимости
Все
расходные



(Видеорегистра
тора)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

13.3
Источник
бесперебойного
питания:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

4 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

4 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

4 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка

4 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работы
утилиты
SMART
(программы
управления
ИБП)

4 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

4 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
аккумулятора шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

15
г. Москва, ул.
Первомайская,
д.68/1

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

15.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Корректировка
настроек 12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие 12 шт ежемесячно

Все
расходные



артефактов и
абберации

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

15.2
Источник
бесперебойного
питания:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



(разъемов)
устройств
блока

безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работы
утилиты
SMART
(программы
управления
ИБП)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
аккумулятора шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

15.3
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка 1 шт ежемесячно

Все
расходные



внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



программ,
сканирование и
очистка

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного
(Видеорегистра
тора)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

16
г. Москва, ул.
Куусинена, д.6,
к.1

Система
видеонаблюдени
я

Техническое
обслуживание
камеры
видеонаблюден
ия

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

16.1 Видеокамеры:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

5 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
надежности
крепления
камеры

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
крепления шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей
камеры

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка
объектива 12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
регулировка
фокусировки
изображения

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Корректировка
настроек 12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
герметичности
(по
косвенным
признакам)

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка на
наличие 12 шт ежемесячно

Все
расходные



артефактов и
абберации

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
защитного
заземления

12 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена камеры шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

16.2
Блок системный
(Видеорегистрат
ор):

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Оценка шумов
работы
блока (уровень,
посторонние
шумы)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
настроек
экрана в
операционной
системе

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
основных
параметров
программы
видеонаблюден
ия

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка
внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Дефрагментаци
я
магнитного
носителя
(HDD)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
операционной
системы
и прикладных
программ,
сканирование и
очистка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена кулера
процессора
(элемент
охлаждения)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
вентилятора
охлаждения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Замена
жесткого диска
(HDD)

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Снятие
информации из
видеоархива

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена Блока
системного шт При

неоходимости
Все
расходные



(Видеорегистра
тора)

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

16.3
Источник
бесперебойного
питания:

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
блока (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
поверхностей и
плат
(устройств)
блока,
проверка

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



внутренних
соединений
жгутов
(разъемов)
устройств
блока

услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работы
утилиты
SMART
(программы
управления
ИБП)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
времени
разряда
аккумуляторно
й
батареи под
нагрузкой

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
аккумулятора шт При

неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

17
г. Москва, ул.
Матросская
тишина, д.20
(филиал ГБУЗ
«ПКБ №4 ДЗМ»
«Психиатрически
й стационар им.
В. А.
Гиляровского»
(ПОНП,
АСПЭК,ДС,МРО,
ТД))

СКУД

Техническое
обслуживание
системы
контроля и
управления
доступом

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

17.1
Прибор
приёмно-
контрольный

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Очистка от
грязи и пыли 3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
световой
сигнализации

3 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

17.2

Пульт контроля
и управления
охранно-
пожарного

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр
целостности
корпуса
,удаление грязи
и пыли.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Проверка
включения
подсветки и
звуковых
сигналов
клавиатуры.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка и
коррекция
времени и даты.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Удаление пыли
и грязи внутри 1 шт ежемесячно

Все
расходные



прибора

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
крепления
прибора

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
состояния
монтажных
проводок,
контактов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
состояния
приборов
подключенных
к пульту по
интерфейсу

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

17.3 Компьютерное
оборудование :

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



неисправност
ей

услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Установка
операционной
системы,
программного
обеспечения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Удаление
компьютерных
вирусов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работоспособно
сти

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

17.4 Преобразователь
интерфейсов

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр
целостности
корпуса и
очистка от
пыли и грязи

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Удаление пыли
и грязи внутри
корпуса

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
состояния
винтовых
контактов,
подтяжка при
необходимости

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
переключателя
скорости и
переключателя
оконечной
нагрузки

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
светодиодных
индмкаторов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Измерение
напряжения на
контактах

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

18
г. Москва, ул.
Потешная, д.3

СКУД

Техническое
обслуживание
системы
контроля и
управления
доступом

1 система

Ежедневно по
результатам
поданных
заявок
незамедлител
ьное
устранение
выявленных
неисправност
ей

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

18.1
Прибора
приемно-

Проведение
плановых 1 шт ежемесячно

Все
расходные



контрольный
осмотров и
технического
обслуживания

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр
целостности
корпуса и
очистка от
пыли и грязи

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
параметров
шлейфов
сигнализации с
пульта

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внутренний
осмотр ,
удаление грязи
и пыли

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
состояния
винтовых
контактов,
подтяжка при
необходимости

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания



услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
крепления
прибора,
состояния
монтажных
проводок и
контактов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

18.2
Компьютерное
оборудование
ПК

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески



безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Установка
операционной
системы,
программного
обеспечения

шт При
неоходимости

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Удаление
компьютерных
вирусов

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья



людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работоспособно
сти

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и



нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

18.3 Видеомонитор

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Внешний
осмотр,
очистка
внешних
поверхностей

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м



законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
соединений
жгутов с
внешними
устройствами

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
температурного
режима
монитора (по
косвенным
признакам)

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской



Федерации

Тестирование
работы
монитора с
помощью
теста.
Регулировка
параметров
изображения с
помощью
экранного
меню.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Осмотр,
очистка
внутренних
устройств
монитора.

1 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Замена
монитора

При
необходимост

Все
расходные



и

материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

18.4
Замок
электромагнитн
ый

Проведение
плановых
осмотров и
технического
обслуживания

13 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
крепления
прибора,
состояния
монтажных

13 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование



 
Примечание: таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе
формирования документации о закупке
 

Приложение 4 к Техническому заданию
 

Форма ежемесячного акта технического состояния инженерных коммуникаций
 

проводок и
контактов

и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации

Проверка
работослособно
сти

13 шт ежемесячно

Все
расходные
материалы ,и
инструменты,
,оборудование
и техника
,необходимые
для оказания
услуг ,должны
быть экологи
чески
безопасными,
безвредными
для здоровья
людей, со
ответствовать
требованиям и
нормам
,установленны
м
законодательс
твом
Российской
Федерации



АКТ
 

технического осмотра обслуживаемых инженерных коммуникаций
 

(адрес)
 

 
Комиссия в составе:__________________________________________________________________,
 
Произвела  осмотр  технического  состояния  инженерных  коммуникаций  здания
__________________________________________________________________, расположенного по
адресу______________________________________________________________
 
Описание здания______________________________________________________________________
 
В результате осмотра установлено:
 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
На основании вышеизложенного комиссия считает, что_____________________________________
 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

 
Приложение 5 к Техническому заданию

 
Журнал учета технического состояния

 

от _______________ г. ______________

_________________________ __________________________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

№
п/
п

Дата
осмотр

а

Наименование
помещения,

конструкции,
места ее

расположения (эта
ж, отметка, ряд,

ось и др.)

Описание
замеченных
при осмотре

дефектов,
повреждений

,
деформаций,
нарушений

Правил
эксплуатаци

и здания,
помещения и
ПТЭ и видов

ремонта
оборудовани

я, при
которых

допущено
нарушение,

видов
агрессивных

Мероприятия и
сроки

устранения
дефектов,

повреждений,
деформаций,

нарушений ПТЭ.
ФИО

ответственного
за их

выполнение (дат
а, номер

расположения,
приказа)

Дата начала
выполнения

мероприятия.
Отметка о ходе

выполнения
мероприятия.Да
та выполнения

Личная подпись
(после каждого
пункта записи в

журнал)ответственно
го в подразделении за

осмотр ст
роительных
конструкций



 
Внешний файл
 

Приложение 6 к Техническому заданию
 

Журнал учета оказанных услуг 
 

воздействий
(течи, свищи,

разливы,
удары,

вибрации)
1 2 3 4 5 6 7
       



Приложение 7 к Техническому заданию
 

Форма заявки
 

Кому: ___________________ 
__________________________

 
Заявка № ___ на оказание услуг

 
На  основании  Контракта  №  ______  от  «___»  ____20__  г.  просим  Вас  оказать  услуги
____________________________________:
 

 
Приложение 8 к Техническому заданию

 
Перечень оборудования инженерных систем объектов

 

№
п/п

Наименование (в соответствии с
Приложением 1 «Перечень объектов
закупки» к Техническому заданию)

Характеристики (в
соответствии с
Приложением 1

«Перечень объектов
закупки» к

Техническому
заданию)

Объем/ед.
измерения Время Срок/дата

      
________ _________________________________ _____________
подпись инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон Дата/время
________ _________________________________ _____________
подпись инициалы, фамилия ответственного лица Исполнителя Дата/время

№
п/п Адрес объекта

Наименование
оборудования(инженерная

система, марка, модель,
характеристики)

Единица измерения Количество

№
п/п Адрес объекта

Наименование оборудования
(инженерная система, марка,
модель, характеристики)

Единица измерения Количество

1
г. Москва, ул.
Матросская Тишина,
д.20

Видеорегистратор
POLYVISION PVDR-IP2-
16M1 V.5.4.1 ,
Polyvision

шт 10

Тип ОС Embedded Linux
Функционал Пентаплекс
DSP-процессор Hisilicon
Hi3520DV400
Поддержка видеокамер IP-
камер-16IPx1080p 25к/с
(h265), 16IPx1080p 15к/с
(h264), 4AHD*4M 7к/с(AHD),
4AHD*4Мп+
4IP*4Мп,8IP*5Мп
Видеовходы 4 BNC
Жёсткий диск [SATA (от 6ТБ
каждый)]
Сетевой интерфейс [RJ-45,



Ethernet 10/100/1000 Мб]
Скорость записи [до 25 к/с]
Питание [DC 12В (2А)]
Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 6
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Монитор ViewSonic шт 2
Диагональ экрана 24 дюйм
Разрешение экрана 1920×1080
Тип матрицы TN
Контрастность [1000:1]
Видеоразъемы [HDMI,
VGA(D-Sub)]
Тип блока питания
внутренний
Энергопотребление 20,5 Вт
Купольная IP-камера
антивандальная PD-IP2-B2.8P
v.2.6.2 B&W ,

шт 82



Polyvision
Матрица [1/2.8 Sony Starvis
(IMX307)]
2 Мп
Мин. чувствительность [Цвет:
0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК
вкл.)
Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и
ИК вкл.)]
Тип объектива
фиксированный
ИК-подсветка до 30 м
DSP-процессор Hisilicon
Hi3516c v.300
Алгоритмы сжатия [H.264,
H.264+, H.265 и H.265+]
Основной поток Требуется
[1080p, 720p @ 25 к/с]
Протоколы [ONVIF, TCP/IP,
HTTP, DHCP, IPv4/IPv6,
HTTPS, PPPOE, IP Filter, QoS,
FTP, DDNS, NTP, RTSP,
SMTP, ARSP, UPnP, Cloud,
Поддержка облачной
технологии DSS]
Питание [DC 12В±10% / PoE
IEEE 802.3.af класс 0]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 94

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В

2 г. Москва, 8- я ул.
Соколиной горы, д.28

Видеорегистратор PVDR-
16WDS2 шт 1
Тип ОС Linux
Видеовходы 16 BNC
Скорость записи по каждому
каналу 25 к/с
Количество подключаемых
жёстких дисков 2 SATA (до
3ТБ)
Интерфейс RJ-45, Ethernet
10/100 МБ
PTZ контроль RS-485
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI- шт 9



IPC32DNS(3.6 ММ)
Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В

3 г. Москва, Измайловский
проспект, д.71

Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 2
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 16

Матрица 1/2.8" КМОП



Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В

4 г. Москва, ул. Потешная,
д.3

Видеорегистратор
POLYVISION PVDR-IP2-
16M1 V.5.4.1 ,
Polyvision

шт 10

Тип ОС Embedded Linux
Функционал Пентаплекс
DSP-процессор Hisilicon
Hi3520DV400
Поддержка видеокамер IP-
камер-16IPx1080p 25к/с
(h265), 16IPx1080p 15к/с
(h264), 4AHD*4M 7к/с(AHD),
4AHD*4Мп+
4IP*4Мп,8IP*5Мп
Видеовходы 4 BNC
Жёсткий диск [SATA (от 6ТБ
каждый)]
Сетевой интерфейс [RJ-45,
Ethernet 10/100/1000 Мб]
Скорость записи [до 25 к/с]
Питание [DC 12В (2А)]
Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 11
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ



Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Купольная IP-камера
антивандальная PD-IP2-B2.8P
v.2.6.2 B&W ,
Polyvision

шт 62

Матрица [1/2.8 Sony Starvis
(IMX307)]
2 Мп
Мин. чувствительность [Цвет:
0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК
вкл.)
Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и
ИК вкл.)]
Тип объектива
фиксированный
ИК-подсветка до 30 м
DSP-процессор Hisilicon
Hi3516c v.300
Алгоритмы сжатия [H.264,
H.264+, H.265 и H.265+]
Основной поток Требуется
[1080p, 720p @ 25 к/с]
Протоколы [ONVIF, TCP/IP,
HTTP, DHCP, IPv4/IPv6,
HTTPS, PPPOE, IP Filter, QoS,
FTP, DDNS, NTP, RTSP,
SMTP, ARSP, UPnP, Cloud,
Поддержка облачной
технологии DSS]
Питание [DC 12В±10% / PoE
IEEE 802.3.af класс 0]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 195

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2



цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания BE700G-RS APC
Back-UPS ES 700 ВА,
APC

шт 10

Мощность 700 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
45 — 65Гц
Входной разъем EURO
Напряжение аккумулятора
12В
Емкость аккумулятора 9Ач
Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-
свинцовый
Источник бесперебойного
питания UPS IPPON BLAK
OFFICE 600

шт 11

Мощность 600 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
50 — 60Гц
Время переключения на
батарею
12 мс
Время зарядки 10 ч
Емкость батареи
12V/7Ah

5 г. Москва, ул. Свободы,
д.24/9

Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 7

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 1
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров



1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS

6 г. Москва, ул. Смольная,
д.5

Видеорегистратор
POLYVISION PVDR-IP2-
16M1 V.5.4.1 ,
Polyvision

шт 1

Тип ОС Embedded Linux
Функционал Пентаплекс
DSP-процессор Hisilicon
Hi3520DV400
Поддержка видеокамер IP-
камер-16IPx1080p 25к/с
(h265), 16IPx1080p 15к/с
(h264), 4AHD*4M 7к/с(AHD),
4AHD*4Мп+
4IP*4Мп,8IP*5Мп
Видеовходы 4 BNC
Жёсткий диск [SATA (от 6ТБ
каждый)]
Сетевой интерфейс [RJ-45,
Ethernet 10/100/1000 Мб]
Скорость записи [до 25 к/с]
Питание [DC 12В (2А)]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI- шт 1



IPC32DNS(3.6 ММ)
Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В

7 г. Москва, ул.
Подмосковная, д.5

Видеорегистратор
POLYVISION PVDR-IP2-
16M1 V.5.4.1 ,
Polyvision

шт 1

Тип ОС Embedded Linux
Функционал Пентаплекс
DSP-процессор Hisilicon
Hi3520DV400
Поддержка видеокамер IP-
камер-16IPx1080p 25к/с
(h265), 16IPx1080p 15к/с
(h264), 4AHD*4M 7к/с(AHD),
4AHD*4Мп+
4IP*4Мп,8IP*5Мп
Видеовходы 4 BNC
Жёсткий диск [SATA (от 6ТБ
каждый)]
Сетевой интерфейс [RJ-45,
Ethernet 10/100/1000 Мб]
Скорость записи [до 25 к/с]
Питание [DC 12В (2А)]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 9

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания UPS IPPON BLAK
OFFICE 600

шт 2

Мощность 600 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
50 — 60Гц
Время переключения на
батарею



12 мс
Время зарядки 10 ч
Емкость батареи
12V/7Ah

8 г. Москва, ул. Костякова,
д.8/6

Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 1
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 7

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)



ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания UPS IPPON BLAK
OFFICE 600

шт 1

Мощность 600 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
50 — 60Гц
Время переключения на
батарею
12 мс
Время зарядки 10 ч

9 г. Москва, ул. Вучетича,
д.28, корп.1,2

Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 1
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Сетевая камера шт 5



видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)
Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания UPS IPPON BLAK
OFFICE 600

шт 1

Мощность 600 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
50 — 60Гц
Время переключения на
батарею
12 мс
Время зарядки 10 ч

10 г. Москва, ул. Докукина,
д.18, корп.1

Купольная IP-камера
антивандальная PD-IP2-B2.8P
v.2.6.2 B&W ,
Polyvision

шт 64

Матрица [1/2.8 Sony Starvis
(IMX307)]
2 Мп
Мин. чувствительность [Цвет:
0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК
вкл.)
Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и
ИК вкл.)]
Тип объектива
фиксированный
ИК-подсветка до 30 м
DSP-процессор Hisilicon
Hi3516c v.300
Алгоритмы сжатия [H.264,
H.264+, H.265 и H.265+]
Основной поток Требуется
[1080p, 720p @ 25 к/с]
Протоколы [ONVIF, TCP/IP,
HTTP, DHCP, IPv4/IPv6,
HTTPS, PPPOE, IP Filter, QoS,
FTP, DDNS, NTP, RTSP,
SMTP, ARSP, UPnP, Cloud,
Поддержка облачной
технологии DSS]
Питание [DC 12В±10% / PoE
IEEE 802.3.af класс 0]



"IP-видеорегистратор 32-х
канальный с поддержкой
протокола ONVIF; Linux;
H.264/H.265; Поддержка
видеокамер
32x5M/16x3M/8x8М(4K);
Воспр.одновр.-4/2/1; Выходы-
HDMI(4K), VGA, RCA;
Аудиовыход:
Трев.входы/выходы-16/4;
HDD-4 SATA (до 10ТБ
каждый); Сеть-1 Гб (RJ45); DC
12В (6А)

шт 2

Источник бесперебойного
питания BE700G-RS APC
Back-UPS ES 700 ВА,
APC

шт 4

Мощность 700 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
45 — 65Гц
Входной разъем EURO
Напряжение аккумулятора
12В
Емкость аккумулятора 9Ач
Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-
свинцовый

11 г. Москва, ул.
Циолковского, д.5

Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 7

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 1
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600



Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720
(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Источник бесперебойного
питания UPS IPPON BLAK
OFFICE 600

шт 1

Мощность 600 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
50 — 60Гц
Время переключения на
батарею
12 мс
Время зарядки 10 ч

12 г. Москва, ул. Академика
Королева, д.9, корп.1

Видеорегистратор RVi-IPN8/1-
4P шт 1
Количество портов PoE 4
порта (IEEE802.3af)
Количество видео потоков для
записи (макс.) 8
Аудио входы/выходы для
двунаправленных переговоров
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
Разрешение VGA/HDMI
1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768, 800×600
Суммарная скорость
декодирования потоков
1920х1080, 200 к/с; 1280х720



(720р), 200 к/с
Поддержка IP-камер RVi,
Arecont Vision, Axis
Communications, Canon,
Dynacolor, Hikvision, Beward
(BD-серии ), Panasonic,
SAMSUNG, SANYO, SONY
Кол-во, тип, максимальный
объем HDD 1 SATA до 4 ТБ
Сетевые протоколы HTTP,
IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP,
RTSP, UDP, SMTP, NTP,
DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Фильтр
Сетевые инструменты
Встроенный web-сервер (IE,
Google chrome, Firefox Mozilla,
Opera) Сетевой клиент RVi-
PSS для Windows XP/7/8, MAC
OS. Мобильные устройства:
ОS Symbian, ОS Windows
mobile, ОS Android, ОS
Blackberry, iОS
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 8

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания UPS IPPON BLAK
OFFICE 600

шт 1

Мощность 600 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
50 — 60Гц
Время переключения на
батарею
12 мс
Время зарядки 10 ч

13 . Москва, Алтуфьевское
шоссе, д.149, стр. 2

IP-видеорегистратор 32-х
канальный с поддержкой
протокола ONVIF; Linux;
H.264/H.265; Поддержка
видеокамер

шт 1



32x5M/16x3M/8x8М(4K);
Воспр.одновр.-4/2/1; Выходы-
HDMI(4K), VGA, RCA;
Аудиовыход:
Трев.входы/выходы-16/4;
HDD-4 SATA (до 10ТБ
каждый); Сеть-1 Гб (RJ45); DC
12В (6А)
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 8

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Купольная IP-камера
антивандальная PD-IP2-B2.8P
v.2.6.2 B&W ,
Polyvision

шт 11

Матрица [1/2.8 Sony Starvis
(IMX307)]
2 Мп
Мин. чувствительность [Цвет:
0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК
вкл.)
Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и
ИК вкл.)]
Тип объектива
фиксированный
ИК-подсветка до 30 м
DSP-процессор Hisilicon
Hi3516c v.300
Алгоритмы сжатия [H.264,
H.264+, H.265 и H.265+]
Основной поток Требуется
[1080p, 720p @ 25 к/с]
Протоколы [ONVIF, TCP/IP,
HTTP, DHCP, IPv4/IPv6,
HTTPS, PPPOE, IP Filter, QoS,
FTP, DDNS, NTP, RTSP,
SMTP, ARSP, UPnP, Cloud,
Поддержка облачной
технологии DSS]
Питание [DC 12В±10% / PoE
IEEE 802.3.af класс 0]
Источник бесперебойного
питания BE700G-RS APC
Back-UPS ES 700 ВА,

шт 2



APC
Мощность 700 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
45 — 65Гц
Входной разъем EURO
Напряжение аккумулятора
12В
Емкость аккумулятора 9Ач
Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-
свинцовый

14 г. Москва, ул.Генерала
Глаголева, д.8, корп.4

Источник бесперебойного
питания BE700G-RS APC
Back-UPS ES 700 ВА,
APC

шт 4

Мощность 700 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
45 — 65Гц
Входной разъем EURO
Напряжение аккумулятора
12В
Емкость аккумулятора 9Ач
Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-
свинцовый
Купольная IP-камера
антивандальная PD-IP2-B2.8P
v.2.6.2 B&W ,
Polyvision

шт 19

Матрица [1/2.8 Sony Starvis
(IMX307)]
2 Мп
Мин. чувствительность [Цвет:
0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК
вкл.)
Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и
ИК вкл.)]
Тип объектива
фиксированный
ИК-подсветка до 30 м
DSP-процессор Hisilicon
Hi3516c v.300
Алгоритмы сжатия [H.264,
H.264+, H.265 и H.265+]
Основной поток Требуется
[1080p, 720p @ 25 к/с]
Протоколы [ONVIF, TCP/IP,
HTTP, DHCP, IPv4/IPv6,
HTTPS, PPPOE, IP Filter, QoS,
FTP, DDNS, NTP, RTSP,



SMTP, ARSP, UPnP, Cloud,
Поддержка облачной
технологии DSS]
Питание [DC 12В±10% / PoE
IEEE 802.3.af класс 0]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 13

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
IP-видеорегистратор 32-х
канальный с поддержкой
протокола ONVIF; Linux;
H.264/H.265; Поддержка
видеокамер
32x5M/16x3M/8x8М(4K);
Воспр.одновр.-4/2/1; Выходы-
HDMI(4K), VGA, RCA;
Аудиовыход:
Трев.входы/выходы-16/4;
HDD-4 SATA (до 10ТБ
каждый); Сеть-1 Гб (RJ45); DC
12В (6А

шт 1

15 г. Москва, ул.
Первомайская, д.68/1

Видеорегистратор
POLYVISION PVDR-IP2-
16M1 V.5.4.1 ,
Polyvision

шт 1

Тип ОС Embedded Linux
Функционал Пентаплекс
DSP-процессор Hisilicon
Hi3520DV400
Поддержка видеокамер IP-
камер-16IPx1080p 25к/с
(h265), 16IPx1080p 15к/с
(h264), 4AHD*4M 7к/с(AHD),
4AHD*4Мп+
4IP*4Мп,8IP*5Мп
Видеовходы 4 BNC
Жёсткий диск [SATA (от 6ТБ
каждый)]
Сетевой интерфейс [RJ-45,
Ethernet 10/100/1000 Мб]
Скорость записи [до 25 к/с]
Питание [DC 12В (2А)]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI- шт 12



IPC32DNS(3.6 ММ)
Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду
Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания BE700G-RS APC
Back-UPS ES 700 ВА,
APC

шт 2

Мощность 700 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
45 — 65Гц
Входной разъем EURO
Напряжение аккумулятора
12В
Емкость аккумулятора 9Ач
Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-
свинцовый

16 г. Москва, ул.
Куусинена, д.6, к.1

Видеорегистратор
POLYVISION PVDR-IP2-
16M1 V.5.4.1 ,
Polyvision

шт 1

Тип ОС Embedded Linux
Функционал Пентаплекс
DSP-процессор Hisilicon
Hi3520DV400
Поддержка видеокамер IP-
камер-16IPx1080p 25к/с
(h265), 16IPx1080p 15к/с
(h264), 4AHD*4M 7к/с(AHD),
4AHD*4Мп+
4IP*4Мп,8IP*5Мп
Видеовходы 4 BNC
Жёсткий диск [SATA (от 6ТБ
каждый)]
Сетевой интерфейс [RJ-45,
Ethernet 10/100/1000 Мб]
Скорость записи [до 25 к/с]
Питание [DC 12В (2А)]
Сетевая камера
видеонаблюдения RVI-
IPC32DNS(3.6 ММ)

шт 5

Матрица 1/2.8" КМОП
Максимальное разрешение
1920х1080
Частота кадров: 25 в секунду



 
Примечание: таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе
формирования документации о закупке
 

Формат сжатия: H.264/MJPEG
Чувствительность: 0.1 лк F1.2
цвет / 0.01 лк F1.2 ч.б. / 0 лк
(ИК вкл.)
ИК-подсветка до 15 метров
Питание: PoE / DC12 В
Источник бесперебойного
питания BE700G-RS APC
Back-UPS ES 700 ВА,
APC

шт 1

Мощность 700 Ва
Номинальное выходное
напряжение 230В
Частота входного напряжения
45 — 65Гц
Входной разъем EURO
Напряжение аккумулятора
12В
Емкость аккумулятора 9Ач
Тип аккумулятора
Необслуживаемый кислотно-
свинцовый



Приложение 9 к Техническому заданию
 

Перечень расходных материалов, планируемых к использованию при оказании услуг
 

 
Примечание: таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке
 

№ п/п Наименование, характеристики Единица измерения Количество Н(М)ЦК с учетом НДС (при
наличии), руб.

№ п/п Наименование, характеристики Единица измерения Количество Н(М)ЦК с учетом НДС (при
наличии), руб.

1 Спирт этиловый технический кг 18
2 Ветошь кг 8,2
3 Припой оловянно-свинцовый в

прутках, марка ПОС-61 кг 3,4
4 Канифоль кг 1,4
5 Бязь м2 4
6 Мыло жидкое кг 2,8


